SoLAX

Compteur d'énergie
DDSU666

Manuel

Veuillez lire soigneusement ce manuel avant utilisation.

Notes et securité

Débranchez I'onduleur avant l'installation!
Attendez 5 minutes aprés la mise hors tension.

Danger de haute tension! Danger de décés di
2 la haute tension de cette machine!

d'Uti

(D Basic features

isateur

stion de I'énergie avec I'onduleur monophasé solax. Il
s'applique au systéme BOA ci-dessous, pour mesurer la
puissance et l'énergie importée, exportée et

Réseau dabmentation

01

@ Terminaux et dimension

123 Port d'entrée monophasé

| 2425 PORT R5485

A

Seul le personnel autorisé est permis a
établir la connexion.
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Installation @5Schémade cablage

@DMontage

Le compteur DDSU666 est congu pour l'installation
a lintérieur, il peut étre monté sur le mur ou a un
autre endroit a l'intérieur.

Taille du cable: 25AWG ou <16mm’

Acceésdirectal'instrument

Taille du cable de communication:
17 ~23AWG 0ou 0.25 ~ 1 mm?
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@ Mode de cablage

1.Préparez un cable de communication.

2.Dénudez la couche isolante du cable de
communication.

3.Connectez le cable de communication du compteur
avec l'onduleur en vous référant au manuel de
l'onduleur.

4.Connectez l'autre extrémité du cable de communi
cation aux ports 24 et 25 du compteur. Voir la figure
ci-dessous pour la connexion,

Veuillez noter que le cable de communication de

méme couleur est utilisé pour identifier le méme

port de communication entre l'onduleur et le

compteur.

PS:La couleur du cable de communication sur la figure
astdonnée a titre indicatif uniquement. Veuillez
vous référer a la situation réelle pour la connexion
spécifique.
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Etape 2: Connexion du fil de courant

1Insérez les fils L dans les ports 1 et 3 du compteur
respectivement. Connectez le port 1 au terminal du
réseau et le port 3 au terminal de charge.

2. Connectez N fils au port 2 du compteur.

p AC& Charge

L° N Réseau

(

CD description

IMeaning that the meter is showing the
voltage, the unit is 'V

| signifie que le compteur affiche le
courant, l'unité est A’

I signifie que le compteur affiche la
puissance active, l'unité est W'

| signifie que le compteur affiche
'énergie active, I'unité est’A’

I signifie que le compteur affiche le
dL rE L'S protocole de communication 645
CHNT T

Il signifie que I'adresse 645
actuelle est 100000000011

Il signifie que l'adresse 645
actuelle est 100000000011

bHUd - ’ II signifie que le débit en bauds est
ity de 2400
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Termes et conditions

SolaX accorde une garantie de 12 mois en standard. A partir
de la date de la facture d'achat marquée. SolaX n'effectuera
le service de garantie que lorsque l'appareil défectueux est
retournée a SolaX avec une copie de la facture et de la carte
de garantie qui ont été émises par le revendeur et le
fabricant aux utilisateurs. De plus, la plague signalétique de
I'appareil doit &tre intégrale lisible. Si ces exigences ne sont
pas satisfaites, SolaX se réserve le droit d'appliquer toutes les
conditions de la garantie.

Exonération de responsabilité

Les demandes de garantie sont exclues pour les dommages
directs ou indirects dus a:

1.Lutilisation de l'appareil d'une maniére non prévue,
l'installation et le montage incarrects non conformes aux
normes, le fonctionnement incorrect et la modification non
autorisée des appareils ou l'essai de réparation .

2: Sans carte de garantie et numéro de série.

3. Fonctionnement des appareils avec un éguipement de
protection défectueux.

4. Linfluence des objets étrangers et la force majeure.

5. Ventilation inadéquate.

6. Violer les régles de sécurité pertinentes.

Pour enregistrer votre produit SolaX, veuillez envoyer cette carte

de garantie a:

ADRESSE: Room 506 West Bul ] A nd Tech Park
heiiana Ur rsity | ] i 1, b Ou
‘ .

Tel:
Email: e@s: NeT T
Web: ty W i \FCOM,

L'enregistrement de la garantie en ligne est disponible sur
http://www.solaxpower.com/en/warranty-registration/
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Formulaire d'enregistrement de la garantie
1o | NPT Pays, oot s
Node phone ._................. Code postal __........___..
Email
Adresse

No.de série du produit
Date de mise en service

Nom de la société d'installation

Date de livraison

Signature
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